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      Блок-схема последовательности действий, осуществляемых при Блок-схема последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения 

AutoCAD SHX Text
Подписание Исполнителем и Заявителем договора о подключении

AutoCAD SHX Text
Исполнение условий договора о подключении в соответствии со сроками подключения объекта Заявителя,  указанными в договоре о подключении: 1.	Выполнений условий договора по оплате Выполнений условий договора по оплате за технологическое присоединение. 2.	Разработка проектной документации в Разработка проектной документации в соответствии с техническими условиями подключения. 3.	Согласование проектной документации с Согласование проектной документации с Исполнителем. 4.	Выполнение строительно-монтажных Выполнение строительно-монтажных работ до точки подключения, определенной техническими условиями подключения. 5.	Получить в органах федерального Получить в органах федерального государственного энергетического  надзора временное разрешение на допуск на период проведения испытаний и ПНР и разрешение на допуск в эксплуатацию подключаемых теплопотребляющих установок и (или) Объектов теплоснабжения.  6.	Предъявление смонтированной системы Предъявление смонтированной системы теплоснабжения и тепловой сети Исполнителю.
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Уведомление Заявителем Исполнителя о выполнении технических условий подключения и готовности подключаемого объекта
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Устранение Заявителем выявленных при проверке объекта замечаний
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Исполнение условий договора о подключении со стороны Исполнителя в соответствии со сроками подключения объекта Заявителя, указанными в  договоре о подключении: 1.	Разработка проектно-сметной Разработка проектно-сметной документации. 2.	Осуществить до точки подключения Осуществить до точки подключения Заявителя необходимые мероприятия для обеспечения тепловой энергией объекта.
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1.	Проверка выполнения Заявителем Проверка выполнения Заявителем технических условий подключения и технической  готовности объекта к подключению. 2.	Проверка готовности Проверка готовности оборудования объектов к подключению и подачи тепловой энергии с учетом наличия разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения ПНР и комплексного опробования. 3.	Приемка узла учета в Приемка узла учета в эксплуатацию. 4.	Подписание двухстроннего акта Подписание двухстроннего акта готовности при отсутствии замечаний по итогам проверки объекта.
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1.	Подключение объекта с составлением Подключение объекта с составлением акта о подключении объекта и разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эусплуатационной ответственности.
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Заключение договора теплоснабжения
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Отпуск тепловой энергии на подключаемый объект
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Действия Заявителя
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Действия Исполнителя
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